
Vergabenummer: RLS 0-042-2017  
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin  
Leistung: Los 42 – Heizungstechnik-Kältetechnik 
 
 
Beantwortung der Bieterfragen 
(Stand 01.09.2017) 
 
 
Frage 01 
Leider fehlen uns für die Pos. 2.1.230 Wärmetauscher die Primär – und Sekundärtemperaturen. 
Bitte reichen Sie diese dringend nach. 
 
Antwort 01 
Nachstehend die gewünschten Angaben zur Pos. 2.1.230: 
  
Eintrittstemperatur primär:                        6°C 
Austrittstemperatur primär:                      12°C 
Eintrittstemperatur sekundär:                  14°C 
Austrittstemperatur sekundär:                  8°C 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
Frage 02 
Leider fehlen uns für die Pos. 2.1.280 Wärmetauscher die Primär – und Sekundärtemperaturen. 
Bitte reichen Sie diese dringend nach. 
 
Bei den Armaturen fehlt jegliche Ausführungsart (Rotguss, Grauguss, Stahlguss…) 
 
Antwort 02 
Nachstehend die gewünschten Angaben zur Pos. 2.1.280: 
 
Eintrittstemperatur primär:                       14°C 
Austrittstemperatur primär:                      17°C 
Eintrittstemperatur sekundär:                  19°C 
Austrittstemperatur sekundär:                16°C 
 
Wenn im Rahmen des Leistungstextes keine spezifischen Anforderungen bspw. an die Materialität 
von Armaturen formuliert sind, steht es dem Bieter frei, entsprechend geeignete Produkte anzubieten. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Frage 03 
Ich benötige noch die Angabe in welcher Entfernung von der Gebäudekante Dach/Attika die 
Kältemaschine abgestellt werden soll. 
 
Antwort 03 
Nachstehend die gewünschten Angaben zur Pos. 1.2.2150: 
 
Horizontale Entfernung des Flüssigkeitskühlers* von der Gebäudekante DG:   ca.   7,1 m 
Horizontale Entfernung des Flüssigkeitskühlers* von der Gebäudekante EG:   ca. 13,0 m 
Gebäudehöhe von OK Gelände bis OK Attika:                                                   ca. 33,4m 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 


