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Beantwortung der Bieterfragen 
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Frage 01 
Wir bitten um Angabe der Bauzeit, da der Bauzeitenplan verwirrend ist. 
 
Antwort 01 
Die geplante Bauzeit liegt bei 52 KW und beginnt im Oktober 2018.  
Aufgrund zurzeit nicht absehbarer Umstände kann es zu einer Verschiebung des genannten 
Zeitfensters kommen. Der Baubeginn könnte sich in diesem Fall auf März 2019 verschieben. 
Im Rahmen der Kalkulation sollte die Ausführung innerhalb der beiden genannten Zeitfenster 
berücksichtigt werden. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Frage 02 
Zu der oben genannten Ausschreibung würden wir Ihnen gern ein Angebot unterbreiten.  
Jedoch fiel uns bei der Bearbeitung auf, dass zu Position „1.2.2150 Kranstunden“ einige Abgaben 
fehlen. Bitte nennen Sie uns die Entfernung der Gerätestandorte ab der Gebäudekante.  
Wir gehen von ca. 2,5t Maximalgewicht der zu transportierenden Teile aus, ist das korrekt?  
Liegt die Störkannte des Gebäudes bei 20,5 m? 

 
Antwort 02 
nachstehend die gewünschten Angaben zur Pos. 1.2.2150 mit der Bitte um Weiterleitung: 
 
Horizontale Entfernung der Lüftungsanlage von der Gebäudekante DG:  ca.   7,6 m 
Horizontale Entfernung der Lüftungsanlage von der Gebäudekante EG:  ca. 13,5 m 
Gebäudehöhe von OK Gelände bis OK Attika:     ca. 33,4 m 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Frage 03 
Im Leistungsverzeichnis sind in den Positionen 1.2.90 bis 1.2.110 Revisionsdeckel ausgeschrieben. 
Die ausgeschriebene Kantenlänge bezieht sich sicher auf die Kanalgröße, denn Revisionsdeckel mit 
diesen Abmessungen sind nicht lieferbar. Könnten Sie bitte die Abmessung der Revisionsdeckel 
nennen? 
 
Antwort 03 
Die Revisionsdecken sind bezogen auf die Kanalkantenlänge (Breite S) ausgeschrieben, die Größen 
sind der EN 12097 Tabelle 2 zu entnehmen. 
Pos. 1.2.90 (400/200) 
Pos. 1.2.100 (500/400) 
Pos. 1.2.110 (500/400) 
 


