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Baumafnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung, StraRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin
Leistung: Los 46 — Gebaudeleittechnik

Beantwortung der Bieterfragen
(Stand 04.07.2018)

Frage 01

Position 1.5.2.10: Ausgeschrieben ist "Software fiir Neutrino-GLT konzipiert fiir die Installation des 32-
Bit Betriebssystem QNX". Sind auch GLT-Softwaresysteme anderer Hersteller basierend auf dem
Betriebssystem Windows zugelassen?

Antwort 01
Es ist jede GLT-Hardware sowie -Software zugelassen, sie muss nur BACNet-kompatibel sein.

Frage 02
Dem Leistungsverzeichnis liegen keine Datenpunktlisten und Regelschemen bei. Es wird um
kurzfristige Ubergabe dieser Unterlagen gebeten.

Antwort 02
Bitte enthnehmen Sie die Informationen der beigeflgten Datei (20170131_RLS_MSR-Schemata.pdf).

Frage 03

Mit Ausnahme der Automationsstation sind alle Positionen nicht mit Fabrikatsangaben
ausgeschrieben. Die Automationsstationen sind ebenfalls neutral ausgeschrieben, jedoch soll eine
Aufschaltung auf einen Leitrechner mit Neutrino Hardware und Bedienplatz mit PHWIN-Windows
erfolgen. Somit ist die Ausschreibung nicht mehr neutral sondern mit dem Fabrikat Kieback & Peters
anzubieten. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Der Bieter mochte ein 100% gleichwertiges
Fabrikat anbieten und bittet um schriftliche Zustimmung.

Antwort 03
Siehe Antwort auf Frage 01. GeméalR VOB ist ein gleichwertiges Produkt zuldssig. Bei dem Angebot

eines gleichwertigen Produktes mussen alle Komponenten miteinander kombinierbar sein, so dass die
beschrieben Regelfunktionen erfullt werden. Im Angebot ist das eingesetzte Fabrikat anzugeben.
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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m S| sIsl gl .| N 47 @ =2 = Qo —| 8 ﬁ el ela(= [ 54 o El o|= =S S| © S| 8| o der Datenpunktzeile z.B. mit
2321218l gle] |6 a g| = 18 T ol 13| S13I3181212 8| | |22 glsl2|E| slglsl=|2la| | i v, aoschitt nr,
Semmeee S 2|5 =|3lo || e W/ﬁnﬂﬂ%dﬂﬂ%&A.& 2| 2| ol Sl B|S1eE]l 212l csle Spalte Nr.,
MSR—RLT o8 218|853 w8 3| 2| ol L8lT]| S| @ S I EIRE N EEE B MR E R EEEE R B EEE EEEE T s
b@%%@.wobb@ﬁu%emumbmmu ol eM.S?.ansseg%_nh.mewu.wmrnmvﬁowz. m4_..U.ﬂe eiblatt/Beschreibung Nr.
HEIEEE EEEES EREEEE HEEEP EEEHEEEE EEE R EM R E R E ENEE Rk -

il 3 L= : |72} [ = juy = -.Q =l O | = <C H -
< M _..m _._mL _.“ = S bz o] ...nl:v. ...nllv. .W.. 5 =] mJ ..m 3 m 3 .m m [=] m m m m M 2|5 um ) S .._M 3 = ..M "m o33 mm 28 —|g ~ m | |21 BACnet Interoperability Building
egeegﬂgﬂﬂgww%.mmnemh.ﬂmWHWuuunmnﬂm.mmnmwm.wm.mwaH.m.m 2|8 Blocks,

RLT—0O1 s(2ls|s|S]ls|els| =[Sl B2 58|33 8| 8| S|~ 22|22 | §]| Tl<| S 2|2|L|5|3| 2| B|R|s|2lT| 8158l 8| .5 5|  siene o en 150 164845

=(2|=le| 2=l 2l =|S| 2l 8| gl ||| £|3S|T|~|a|=2| 22| 3] 5] x|E| 2| 2| 8|8 &|5|B|:8|E]ls|5| 22| 2| s|T(8

MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
N Spalte |1]12[3[4[5)1[2]3]4|5]1[2[3[4]|5]|6]1[2[3[4[|5]1]2]3|4|5(6]|7]|8]1|2|3[4[(5[6]7]|8]910|11[12]13J1]2]|3]|4]1[2[3[4 Bemerkung
1l ZUL- Ventilator—ZUL—Ventilator
2| MO1—Bypass 1—stufig 1 3 1 1 1 4 1 4 4
3| MO2—mit FU 1 1 2 1 1 1 1 1 41 2] 3| 1 4
4| FO1—PDS—Diff.Druckwéchter 1 1 1 I 1 1
5| SO1—Rep.Schalter 1 1 1 1
6| SO2—Offner 1 1 1 1 1
7| BO1—T—ZUL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
8| B0O2—T—ABL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
g| F02—QZ—-ZUL—Rauchmelder 1 1 1 1 1
10| FO3—QZ—FOL—Rauchmelder 1 1 1 1 1
11| 01—P—ZUL—Druckfiihler 1 2 3 3
12| 02—P—ABL—Druckfiihler 1 2 3 3

Summe] 2| MO 4 4 2 2| 1 2 2 1 1 21 417 31 121 1 1
Dat . . H . Gewerk: Schaltschrank: =

c atum (31.01.2017 _Uﬂohm_Aﬁ. Zﬂmﬂmlm_l._. chaltschran|
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_anm__.n o1 Zeichnunganummer: Seite 5/ 15
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo._ memo.___m_u|o‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w1mC3®|_l Zghler: 8
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.th_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepruft Franz—Mehring—Platz 1 Anlage: Zeichnungsnummer: Seite 6/ 15
> : RLT—O1 .. °
z | Anderungen| Datum | Name [Norm |VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@ON__M_U|O‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w10C3®|_l Zghler: 9




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
— 3 g 5 (DIN EN ISO 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2 <1 &(58|= 5 2 [ m ) ™~ = =4 Beschreibung nicht genormter
— N |=]| e [0 2 2 o
ISP—01 <L S(olS a k7 £ —~3| 5 g..ann.w = S ~=| 5| =2 Funktionen in der
Sl = 15| o m =4 ] S c ©olE|T NEE 2 o 1 5| 5|3 |5 B K It
2l gl (2 = ol Y =1 c |2 S(2(8]5 2 3 =l &|e o %|n emerkungsspalte
S|3| &S| 81 E 47 @ = = Qo —| 8 ﬁ Aelsla(=| 3 54 o 1S o= .Mu. S| © S| 8| o der Datenpunktzeile z.B. mit
slalz|Z21 81l gl<| |5 al 12| —| 3 T o212 C121 81812121 8| | |2lg]l |Els|ElE|glelsl=|2[G| gl e n, Abschitt nr,
[%2] muOMwee 3 2|15 = 3lo | J*P|a oJ2\2| & g|El5| 5| 8|3|<|& 2|2 S 8| 3|&| £l &°|2| el Els Spalte Nr
MSR—RLT 2 Nlololgl 5| o] 3 SIS SlEl s © o 5 | TS| Es|E|1B| & sl T|E|l8| 55 alel5|cl 5|2 3= .
=R R Bl R B P s HE R E B E EE R EE AN PR EE R HE R EE M B Beiblatt/Beschrebung Nr.
S oy o 2( 83 o= S|5l1e| S s 54 £ S NBAEARS 2|6 2.8 2 2 = c
HEIE R EEREEE S EEEE HEEHER EEEEE R EE e EE R EEE R EE ENEE EHREE BiBgs =
2LlEE] o= 5= 8 sl 55| B8R 2lale| 2|2 3|Tl5|2E| 8 & o 5|25 5| 8lE| | 8|=|3|2| 38| 8|=| 3| | 2|8l 8| L|E] srcnet interoperaviity Buiding
egeegﬂgﬂﬂgww%.mmnemh.ﬂmWHWuuunmnﬂm.mmnmwm.wm.mwaH.m.m 2|8 Blocks,
RLT—0O1 S|2l5|5|Lls5|Ll5| 28] e 2lEl.os|alSlsl 8l &l elel~lZ|Z|Z|Z| | 5| || 2| 2| 2|55 2| 8| R|s |27 | 2l SlE| 5|5 S| sene o en 10 154845
glg|e|elsle|TiB|=(Tl &6 &= |L|I=2])=2(«= Sl =TT |T| | 2 =[3|=l5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE S|
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C _15|2[2|2| g s|x|E|2|T|2Xls|2| 2[=@|=|:c|5|le|s|8|le]| 2| S S|
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO1—VVS—variabel 1 1 1 1 1
2| MO2—VVS—variabel 1 1 1 1 1
3| MO5—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO6—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| MO9—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M10—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
7| SO1—-Raumpridsenzmelder 1 1 1 1 1
Summel| 4| 2| 9 1 2 4 15| 512 2] |15
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
_Uﬂohm_Aﬁ. MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_anm__.n o1 Zeichnunganummer: Seite 7/ 15
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog OM@@ON__M_U|O‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w1mC3®|_l Zghler: 10,
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.x%m_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepruft Franz—Mehring—Platz 1 Anlage: Zeichnungsnummer: Seite 8/ 15
z . RLT—01 .. —
z | Anderungen| Datum | Name [Norm |VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo._ 03661 O__m_U|O‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w10C3®|_l Zghler: 1




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 g 5 (DIN EN 1S0 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2z ) .m 5o 5 m @ =1k ™~ c 4 o) Beschreibung nicht genormter
=2|=|c 2 2
ISP—01 <L 2|32 m k7 £ —~3| 5 g..ann.w = m ~=| 5| m Funktionen in der
sl = | S| @ = = e~ N = CleElT| INl<E|T = o = B¢ 5|3 < | Bemerk It
| S oln| .2 c < = c |+ U.M S|S s 1 > &m.m MJXS emerkungsspalte
ElslIsli sl al | ", @ 2 = [3 —|le(L| el slc|=| 8 4 1S = G| © S|o der Datenpunktzeile z.B. mit
S|l o|o|a . = >z & = D o) o| 2o+ B4 +—| ®
slHzI=|2 8l gle S (] gl o 18 I o 1212818228 af e 5l s|slz| &g s|=| 2|y e Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
%2} muOMwee Z 2t =351 ol Jwla M;/ﬁnulwed..mr%CA.w .WM.DOZ&.FHHSD.DEH.W Spalte Nr.
MSR—RLT 3 Nlololg| Z| o3 5|2 SlEl s © o 5 S EIEE B RSN EIEIE R E R REEEEEER i i
=R R Bl R B P s HE R E B E EE R EE AN PR EE R HE R EE M B Beiblatt/Beschrebung Nr.
S oy o 2( 83 o= S|5l1e| S s 54 £ S NBAEARS 2|6 2.8 2 2 = c
HEIE R EEREEE S EEEE HEEHER EEEEE R EE e EE R EEE R EE ENEE EHREE BiBgs =
2LlEE] o= 5= 8 sl 55| B8R 2lale| 2|2 3|Tl5|2E| 8 & o 5|25 5| 8lE| | 8|=|3|2| 38| 8|=| 3| | 2|8l 8| L|E] srcnet interoperaviity Buiding
egeegﬂgﬂﬂgww%.mmnemh.ﬂmWHWuuunmnﬂm.mmnmwm.wm.mwaH.m.m 2|8 Blocks,
RLT—0O1 S|2l5|5|Lls5|Ll5| 28] e 2lEl.os|alSlsl 8l &l elel~lZ|Z|Z|Z| | 5| || 2| 2| 2|55 2| 8| R|s |27 | 2l SlE| 5|5 S| sene o en 10 154845
glg|e|elsle|TiB|=(Tl &6 &= |L|I=2])=2(«= Sl =TT |T| | 2 =[3|=l5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE S|
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO1—VVS—variabel 1 1 1 1 1
2| MO2—VVS—variabel 1 1 1 1 1
3| MO5—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO6—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| MO9—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M10—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
7| SO1—-Raumpridsenzmelder 1 1 1 1 1
Summe] 4| 2| 9 1 2 4 15| 512 2] |15
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
_Uﬂohm_Aﬁ. MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_anm__.n o1 Zeichnunganummer: Seite 9/ 15
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo._ ON@@;O__M_U|O‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w1mC3®|_l Zghler: 12,
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.x%m_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_anm__.nho._ Zeichnungsnummer: Seite 10/ 15
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo‘_ memom__m_u|o‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w1mC3®|_l Zghler: 13




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
5 3 S S (DIN EN IS0 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2z ) .m 5o 5 m @ =1k ™~ c 4 o) Beschreibung nicht genormter
=I=|c 2 2
ISP—01 <L 2|32 m k7 £ —~3| 5 g..ann.w = m ~=| 5| m Funktionen in der
Sl s clg|| e = =4 sy = c ©ClElT ~| c|S 1= [ [ = B¢ 53 |23 Bemerkungsspalte
2| slo| 5= 5| o™ S S SlBldol 2285 5 Sl 28] | 21%|P ger A
S|3| &S| 81 E 47 @ = = Qo —| 8 ﬁ Aelsla(=| 3 | o 1S o= .Mu. S| © S| 8| o der Datenpunktzeile z.B. mit
slalz|Z21 81l gl<| |5 al 12| —| 3 T o212 C121 81812121 8| | |2lg]l |Els|ElE|glelsl=|2[G| gl e n, Abschitt nr,
N EEE B ERH B EEREE B R B ENE EEEE R R SR ERE E N EE R EREEE Spalte Nr
MSR—RLT P e N B B ] B L R B E R EE R B MR E EEEE R EA B EEE EEHEE
I EE EEEEEE i EEE HERER B E R RNEEE AN EEEEEEEE R E M EE B i
[=] oy O S| = : =1 R el -+ Ol | o|D = c
HEIEEE HEEEE N EEEE HEEER EEEE R EEE e E e B ENEE HE B =
2LlEE] o= 5= 8 sl 55| B8R 2lale| 2|2 3|Tl5|2E| 8 & o 5|25 5| 8lE| | 8|=|3|2| 38| 8|=| 3| | 2|8l 8| L|E] srcnet interoperaviity Buiding
egeegﬂgﬂﬂgww%.mmnemh.ﬂmWHWuuunmnﬂm.mmnmwm.wm.mwaH.m.m 2|8 Blocks,
RLT—01 I IR I R ] H R R E E B R R ERNEEEE EE M E s E R E R RN 215 S|Z| 5|5 S| siehe o EN 150 16484-5
glg|e|elsle|TiB|=(Tl &6 &= |L|I=2])=2(«= Sl =TT |T| | 2 =[3|=l5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE S|
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO1—VVS—variabel 1 1 1 1 1
2| MO2—VVS—variabel 1 1 1 1 1
3| MO7—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO8—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| MO9—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M10—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
7| SO1—-Raumpridsenzmelder 1 1 1 1 1
Summe] 4| 2| 9 1 2 4 15| 512 2] |15
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
_Uﬂohm_Aﬁ. MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_anm__.n o1 Zeichnungsnummer: Seite 11/ 15
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_zn:_ouo‘_memom__m_u|o‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w1mC3®|_l Zghler: 14
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.x%m_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepruft Franz—Mehring—Platz \_>:_nmnn Zeichnungsnummer: Seite 12/ 15
z . RLT—01 .. —
z | Anderungen| Datum | Name [Norm |VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_zn:_ouo‘_Oumm\_‘___m_u|o‘_ 10243 Berlin <®103wﬁ0_ﬁC3©w10C3®|_l Zghler: 15




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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ISP—01 ﬁ S(8| S a = = 43 S o ..A_nn.w > N —~=] S = =2 Funktionen in der
= |8l35 |8 o - g HEGQEEE REERE & s|2|-|&|2 & Bemerungsspalt
S| oln| |32 c ~ = c == s(2(s5lsS g £ [ REE o %|h emerkungsspalte
m S| sIsl gl .| N 47 @ =2 = Qo —| 8 ﬁ el ela(= [ 54 o El o|= =S S| © S| 8| o der Datenpunktzeile z.B. mit
Slal2|28lE] gl 5 s A= 8 T o =l 2[S121 8822 8] | [€]<S glc|2|E| glg|5|l=|2ls| < Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
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1| MO1—VVS—variabel 1 1 1 1 1
2| MO2—VVS—variabel 1 1 1 1 1
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2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
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Gebdudeautomation ) Yr g P
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O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO1—Klappe, Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO2—Klappe, Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
3| BO1—T—FOL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
4| FO1—PDS—Diff.Druckwéchter 1 1 1 I 1 1
5| MO3—Bypass 1—stufig 1 3 1 1 1 4 1 4 4
6| MO4—mit FU 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2] 3| 1 4
7| FO2—PDS—Diff.Druckwichter 1 1 1 n 1 1
8| SO1—Rep.Schalter 1 1 1 1
9| S02—Steuerung 1 1 2 12 2 4 § 3 4 1
10| YO1—VL 3W Ventil, stetig 1 1 2 2
11| MO5—VL Pumpe 1—stufig 1 3 1 1 1 1 4{ 21 3 4 1.1= ANF, 1.3 = BM, ST, Lok
12| BO2—T—VL Temperaturfiihler 1 1 1 1
13| BO3—T—RL Temperaturfiihler 1 1 1 1
14| FO3—TS—ZUL—Frostwdchter 1 1 1 1 1
15| 01—Kuhler
16| YO2—Ventil, stetig 2 Wege 1 1 2 2
17| FO4—PDS—Diff.Druckwichter 1 1 1 I 1 1
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.th_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
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2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO1—VVS—variabel 1 1 1 1 1
2| MO2—VVS—variabel 1 1 1 1 1
3| MO5—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO6—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| M10—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M11—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
7| M12—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
8| M14—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
9| SO1—Raumprdsenzmelder 1 1 1 1 1
10| S02—Raumpridsenzmelder 1 1 1 1 1
Summe| 6| 2[14 2 2 6 22| 8|18| 2] |22
c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.th_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa i +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o2 Zeichnungsnummer: Seite 11/ 11
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@NO__M_U|O‘_ 10243 Berlin <0103m.ﬂ0_ﬁC3©w«.mC30|m Zghler: 29




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 S s (DIN EN ISO 16484—3)
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
2 <l2(El= D 3 o = £ ™~ = =] o Beschreibung nicht genormter
ISP—01 <L Ns ] .m & ..M £ 3|5 g..ann.w 2 R ~o s =2 Funktionen in der
sl = |1S[h| e m o — N = ©o| (T <l c|= =] S =l o| oS Q
S| o sln| |3 c < = c |+ s(2(s5lsS = £ [ <l &2 =i =3 Bemerkungsspalte
SlIEEEE] A ] 7 =2 = c <22 2e|Els|=| 2 8| o El o= 5 G| @ S| 8| | der Datenpunkizeile zB. mit
s|Hh2|=lt| 8¢ 5} 4 2l = 12 _ SRR E BRI EIE e 2| s 2 elelE| &g sl=|2lel e Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
] S(S(Z)2| 5| = 9|t =S 0|3 o225l glsls| S| glel<|e 3|2 S R E FEHEEIRE Sodlte Nr
MSR—RLT Q=[N ol B|g| = 2 S| e s(=12 & o S s|T|2|Z|s|E|18|1 &5 =Bl E|IB| 5] S PRI EFEE R P
23| 0| 0| glL| T8 Blsl=|=| & =& 8] 5 =3 gm A NN EL B S ol L 2l 5[ =[] S w = WW. o= W_.m 2o Beiblatt/Beschreibung Nr.
o| OLa|a n|T| o ARSI c o E w olc|lol.elolSs| o QB|S o o ©
HEIEERE HEEEE ESEEEE HEEER EEEEEEEE e R EEE EREHE EHREE BBs =
2GS0 5122 sl55 2R 3|8l 3|5 3|5l 5|elE| 2 2 2 5| 3ls |5 8l6| 8| 8= =258 85| 3 & 2|8l 8| L|E] srcnet nteroperabiity suiling
N P B EIEE HEE R EE EEEEE B R EEIE EE EE AR EE E R R ] B RS 2|8 Blocks,
RLT—03 Slelsls|els|els =Ll B B2l 553l T 8] 8l el &8le IR R S R R I I R S HEE R E R BEEE iche DIN EN 1SO 16484—5
S(S(S|8|5|C|5|C|=(Tl S| 5|S|g|lL2l22| 2|25l ™ =T T[T 5 2 =|sl=|s|=Z|lclals|2|=B|c|ElL| ElTlIElE ‘5| S siene
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C _15|2[2|2| g s|x|E|2|T|2Xls|2| 2[=@|=|:c|5|le|s|8|le]| 2| S S|
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
N Spalte |1]12[3[4[5)1[2]3]4|5]1[2[3[4]|5]|6]1[2[3[4[|5]1]2]3|4|5(6]|7]|8]1|2|3[4[(5[6]7]|8]910|11[12]13J1]2]|3]|4]1[2[3[4 Bemerkung
1| Buros—L 6| 4|19 6 4 2| 2| 2 K) 1 1 1 4 35|12|124 5] |35] 4| 3
2| Buroes—L 2l 110 4 4 2 2 1 2 2 1 1 21 411 3] 121 1 1
3| Buros—L 6] 12 6 18( 618 18
4| BUros—L 6 12 6 18( 618 18
5| Buros—L 6 12 6 18( 618 18
6| Biros—L 6] 12 6 18| 6/18 18
7| Biros—L 6l 12 6 18| 6/18 18
8| Bliros—L 6] 12 6 18| 6/18 18
9| Buros—M 6 12 6 18( 6[18 18
10| Bliros—M 6l [12 6 18| 6(18 18
11| Bliros—M 6] 12 6 18( 618 18
12| Bliros—M 6] 12 6 18| 6/18 18
13| Bliros—M 6l 12 6 18| 6/18 18
14| Bliros—M 6] 12 6 18| 6/18 18
15| Bliros—M 6l [12 6 18| 6(18 18
16| Bliros—R 2 4 2 6l 2| 6 6
17| Buiros—R 2 4 2 6 2| 6 6
18| Bliros—R 2 4 2 6l 2| 6 6
Ubertrag|92| 5197 [10 4 6 2| 4/ 3 ) 3 2[ 1 89 3081001287 8] |308] S| 4
c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.th_l._. Schaltschrank: =
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprilft Franz—Mehring—Platz 1{%% - Zeichnungsnummer: Seite 1/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znso"mc—s.o,z@ __m_U|O‘_ 10243 Berlin Zghler: 30




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 g 5 (DIN EN 1S0 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
[ —~ S m © S % @ m nw ~ mJ Beschreib icht t
— 7] ~N)=2 | = o] L ° =1 o) eschreibung nicht genormter
ISP—01 ﬁ S(8| S a = = 43 S o ..A_nn.w > N —~=] S = =2 Funktionen in der
ol = |1S[h| e m o —~ N 1= ol el S =] S =1 =9 2L
O o S c < + = = S|lols|ls g 1S S —~| o|a o< |dh Bemerkungsspalte
==l | 2| ]| =N R =] ) S ] Sedkzs BIEEEE =4 E|l o=l &*°l5| 8 S| 3 der Datenpunktzelle 2.B. mit
o|o|o| TS| Al T - @ = = e 2|2 L E|18|=| @ 3| ol El o5l S|l o S8l o er Datenpunktzele z.B. mi
s|H 2|2l &l ] 3 2l g 8 I <3123 8|C2 4| <| [e]s Slelslz| &gl s|=| 2| el E]  zeie Nr, Abschnitt Nr,
[%2] T|IS(=]12| 3| = =l =| 3] o T2} 7] M,/umanulwed..mr%CAe 22 ISP A FHEIRE R Spalte Nr
MSR—RLT 2=V ol 2|8 E| |8 SIS SIE B o 5 | TS| Es|E|1B| & sl T|E|l8| 55 IS EEER: oy
2 S|glgy gl S 813 sz S M._m HE =4 Maﬁ = nns...M ~| w I b3 ° = @ _n 2lols s =| £l S a1° WW. a= Wrm 3| Beiblatt/Beschreibung Nr.
[=] SN o #| T S K =] - r~1 &) o < S0 s| o @ = o o © =
HEIEERE HEEEE ESEEEE HEEER EEEEEEEE e R EEE EREHE EHREE BIB8s -
= G N N R EE N B S I EE HEEEE HREE E EEE EEHE R R E = R EE B R NE N R e
egeegﬂgﬂegww%.mmneﬁh.ﬂmWPWuuunmnﬂm.mmnm..kL.W.wm.mwaH.m.Mk.m.m.m Blocks,
RLT—03 Sl2|s|s|2ls|els|Z2l S B2 28|33 5| 8| &L~ =222 | 5] T|<| = e|2|L|5|5| S| B|S|s[SlT | 812 SlE| 8|.a( 5|  siene o en 1so 164845
Elc|E|E|l c).E| c|.E|c| ]| & Bl 2| o(=]l=|(2| £E[S].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4|5)1[2]|3[4|5]11]|2|3[4(5]|6]1[2]|3[4]|5]11]2|3|4|5[6]|7[8]1[2]|3[4]|5|6|7]|8[9]10{11]12[13 .__M 31411[2]3|4 Bemerkung
Ubertrag|92| 5197 [10 4 6 2| 4/ 3 5 3 2{ 1 89 3081001287 8] |308| 5| 4
19| Bliros—R 2 4 2 6l 2| 6 6
70| Bliros—R 2 4 2 6l 2| 6 6
01| Bliros—R 2 4 2 6l 2| 6 6
Summe 98| 5209 (10 4 6 2| 4/ 3 ) 3 2[ 1 95 326/106/305( 8] |326] S| 4
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
_Uﬂohm_Aﬁ. MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnunganummer: Seite 2/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znso"mc—s.o,z@ __m_U|O‘_ 10243 Berlin Zghler: 31
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Dati . . H . Gewerk: Schaltschrank: =

c atum [31.01.2017 Projekt: Zﬂmﬂmlm_l._. chaltschran
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnunganummer: Seite 3/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@NN_ ISP—01 10243 Berlin Blros—L Zghler: 32




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
= = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
= 3 < 5 (DIN EN IS0 16484-3)
S .S
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2 <1 &(58|= 5 2 [ m ) ™~ = =4 Beschreibung nicht genormter
— Nl == [0 2 2 o
ISP—01 <L = .m m k7 = —~2 R=y - g..ann.w = m —~|o S = m Funktionen in der
S| s sls|o|g| |= =4 e~ B HE N EE SEERE o gl 512|452 <|é3 Bemerk I
5 SI3 |2 = ™ = S =l 5(5(gls o S =<l &2 o|%|H emerkungsspalte
ElslIsli sl al | ", @ 2 = [3 —|le(L| el slc|=| 8 4 1S = G| © S|o der Datenpunktzeile z.B. mit
S|l o|o|a . = x S~ S = D o) (=t =1 B4 +—| ®
slH |12 =(elte| g|v 5] 3 2= 8 | SRR E BRI e 2| s gl s|2lE| gl g|sl=| 2| el c Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
%2} muOMwee Z 2t =351 ol Jwla Mq/umanulwed..mr%CA.w mM.DWJZ&.FﬂwD..Nbﬂ.W Spalte Nr
MSR—RLT ® 8 gl S 5l w|2 a| 2 K B 0 <] =] 2= = SlS 3 =2 /d Q|o|E|2|(gl & 8 k HE EEEE mm,za:\mmwo?m,.m:: Nr
= EHEE BEREE HEEEEE EERER B E ERNREE dBEEEEEEEEERE B EE o
— - o e - —
HEEEE EEEEE SNEEEE EHEER EHEEEEEE EEHE MR EEEE B Bt -
=N E N N EE N EEE R EE BEEREE R EE EEHE AR EE R E R EERTEE B E NE N R e e
egeegﬂgﬂegmmw.mbneﬁw..&mWpﬂuuummnﬂm.mmmc&m.wm.mwwmm.m.Mk.m.m.m Blocks,
RLT—03 S|2|sls|als|sl5|E|sl el 2|S| o8| S| 8| 8| S| e~IZ|2[Z2 2| | 5| || = 2|=2|L|5[B| DI RIR[S|EIT| E|S|SIE| 8|5  siene DN EN IS0 16484-5
S EISEEEE ESEIEE E R e SRR E R EE I EE E ] R E E G E R E R E EEE BE EE EHEEE
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| BO1—T—AuBentemperatur 1 1 1 1
2| MO1—Klappe, Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
3| MO2—Klappe, Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| BO2—T—FOL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
5| FO1—PDS—Diff.Druckwdchter 1 1 1 I 1 1
6| MO3—Bypass 1—stufig 1 3 1 1 1 4 1 4 4
7| MO4—mit FU 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2] 3| 1 4
8| FO2—PDS—Diff.Druckwdchter 1 1 1 A 11
9| SO1—Rep.Schalter 1 1 1 1
10| SO2—Steuerung 1 1 2 1 2 2 4 5] 3 41 1
11| YO1—VL 3W Ventil, stetig 1 1 2 2
12| MO5—VL Pumpe 1-—stufig 1 3 1 1 1 1 4 2| 3 4 1.1= ANF, 1.3 = BM, ST, Lok
13| BO3—T—VL Temperaturfiihler 1 1 1 1
14| BO4—T—RL Temperaturfiihler 1 1 1 1
15| FO3—TS—ZUL—Frostwéchter 1 1 1 1 1
16| 01—Kuhler
17| YO2—Ventil, stetig 2 Wege 1 1 2 2
18| FO4—PDS—Diff.Druckwichter 1 1 1 n 1 1
Summe] 6| 4/19 6 4 2 2| 2 3 1 1 1 4 35|12|124{ 5] |35] 4| 3
Dat .01. alehe Gewerk: Schaltschrank: =
c atum |31.01.2017 _Uﬂohm_Aﬁ. Zﬂmﬂmlm_l._. chaltschran
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz 1{%% - Zeichnungsnummer: Seite 4/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@NN__M_U|O‘_ 10243 Berlin Blros—L Zghler: 33
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c Datum [31.01.2017 _Uﬂoh.m_Aﬁ” m\ﬂmm.th_l._. Schaltschrank:
b Ersteller _Nv\ Rosa
a Gepriift Franz—Mehring—Platz 1 ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnunganummer: Seite 5/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@NN__M_U|O‘_ 10243 Berlin Blros—L Zghler: 34




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 S 5 (DIN EN 1S0 16484-3)
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
[ ~No|lo|o > = =1k ~ I | .
_ 4+ <=2 3 K £ o o) Beschreibung nicht genormter
ISP—01 <L = .m m k7 = —~2 R=y - g..ann.w = m —~|o S = m Funktionen in der
Sl s clg|| e = =4 sy = c ©ClElT ~| Sl 1= [ [ = B¢ 53 |23 Bemerkungsspalte
S| slal |3 c ~ =4 c == S|12|16lS g [ <l 2le 2%|n gssp )
m S| sIsl gl .| N 47 @ =2 = Qo —| 8 ﬁ el ela(= [ 54 o El o|= =S S| © S| 8| o der Datenpunktzeile z.B. mit
2321218l gle] |6 a g| = 18 T ol 13| S13I3181212 8| | |22 glsl2|E| slglsl=|2la| | i v, aoschitt nr,
Semmeee S 2|5 =|3lo || e W/ﬁnﬂﬂ%dﬂﬂ%&A.& 2| 2| ol Sl B|S1eE]l 212l csle Spalte Nr.,
MSR—RLT o8 218|853 w8 3| 2| ol L8lT]| S| @ S I EIRE N EEE B MR E R EEEE R B EEE EEEE T s
b@%%@.wobb@ﬁu%emumbmmu ol eM.S?.ansseg%_nh.mewu.wmrnmvﬁowz. m4_..U.ﬂe eiblatt/Beschreibung Nr.
HEIEERBEEEE HREEEE HEEER EEEBEEEEE EEEEEMEEEEEEE HEEE EREE BIBEs
il 3 L= : |72} o|n = juy = -.Q a2 O | ofl<< <C =
= N REEN EEEE = EEEEE ERNEE E ERE EHEE R 8l=|g|3| 5|3 BIEl 2 82| Bl 8| 7| =] srcnet nteroperabiity suiding
egeegﬂgﬂﬂgww%.mmnemh.ﬂmWHWuuunmnﬂm.mmnmwm.wm.mwaH.m.m 2|8 Blocks,
RLT—03 s(2ls|s|S]ls|els| =[Sl B2 58|33 8| 8| S|~ 22|22 | §]| Tl<| S 2|2|L|5|3| 2| B|R|s|2lT| 8158l 8| .5 5|  siene o en 150 164845
=(2|=le| 2=l 2l =|S| 2l 8| gl ||| £|3S|T|~|a|=2| 22| 3] 5] x|E| 2| 2| 8|8 &|5|B|:8|E]ls|5| 22| 2| s|T(8
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1l ZUL- Ventilator—ZUL—Ventilator
2| MO1—Bypass 1—stufig 1 3 1 1 1 4 1 4 4
3| MO2—mit FU 1 1 2 1 1 1 1 1 41 2] 3| 1 4
4| FO1—PDS—Diff.Druckwéchter 1 1 1 I 1 1
5| SO1—Rep.Schalter 1 1 1 1
6| SO2—Offner 1 1 1 1 1
7| BO1—T—ZUL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
8| B0O2—T—ABL—Temperaturfiihler 1 1 1 1
g| F02—QZ—-ZUL—Rauchmelder 1 1 1 1 1
10| FO3—QZ—FOL—Rauchmelder 1 1 1 1 1
11| 01—P—ZUL—Druckfiihler 1 2 3 3
12| 02—P—ABL—Druckfiihler 1 2 3 3
Summe] 2[ MO 4 4 2 2| 1 2 2 1 1 21 417 31 121 1 1
Dat .01. aled Gewerk: Schaltschrank: =
c atum (31.01.2017 _Uﬂohm_Aﬁ. Zﬂmﬂmlm_l._. chaltschran|
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepriift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnunganummer: Seite 6/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ OM@@NN__M_U|O‘_ 10243 Berlin Blros—L Zghler: 35




Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.

MO2 MO6 M10
M04 M08 M12
MO1 MO5 M09
MO3 MO7 M11

2.0G—Buros Links

¢ Datum [(31.01.2017

b Ersteller _Nv\

a Gepriift

w Anderungen| Datum | Name [Norm |VD| 3814—1 |Ersatz fiir: _c&o_znsouog OummNA._ ISP—01

Projekt:
Rosa

Franz—Mehring—Platz
10243 Berlin

1

Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite ﬂ\ 44
RLT—-03 .
Buros—L Zdhler: 36




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
fo— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 g 5 (DIN EN 1S0 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2 <1 &(58|= 5 2 [ m ) ™~ = =4 Beschreibung nicht genormter
— N |=]| e [0 2 2 o
ISP—01 ﬁ 2|32 m 7 = —~38 K=y g..ann.w 2 m —~=| S = m Funktionen in der
sl = | S| @ = = e~ N = CleElT| INl<E|T = o = B¢ 5|3 < | Bemerk It
S| oln| |32 c ~ = c == s(2(s5lsS g £ [ REE o %|h emerkungsspalte
ElslIsli sl al | ", @ 2 = [3 —|le(L| el slc|=| 8 4 1S = G| © S|o der Datenpunktzeile z.B. mit
S|l o|o|a . (3] = >z & = D o) o| 2o+ B4 +—| ®
slHzI=|2 8l gle S (] gl o 18 I o 1212818228 af e 5l s|slz| &g s|=| 2|y e Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
Al ol2|BZ2 2l e |E] |25 |EIS5ls | Jwlel | 2~J2|2| 5| 8|5|6| 5| 8|3|<| 8| | 2| 2| Sl RISI.|E] 8lo)2|L| Els Spalte Nr.
MSR—RLT 3 ololgl Z| |8 G| 2 S(E1S] . |© o E] HNEIEE EIE MR E EEEEREE N REEHE EEER: i i
2 g8l alg £l8 o gl 8l 2| & M._m ] 5 o ol | 3| = 2|4 E 3 sl& D =4 @ _n 3|38 § £| 2| & g 2lS WW, || 8 _.m 23 Beiblatt/Beschreibung Nr.
S oy o 2( 83 o= S|5l1e| S s 54 £ S NBAEARS 2|6 2.8 2 2 = c
HEE I EEEEE mSEEEE HEEE R EEEEEEEE HEEE AMEEEE EE E D EEE R Bigs =
= G N N R EE N B S I EE HEEEE HREE E EEE EEHE R R E = R EE B R NE N R e
egeegﬂgﬂegww%.mmneﬁh.ﬂmWPWuuunmnﬂm.mmnm..kL.W.wm.mwaH.m.Mk.m.m.m Blocks,
RLT—03 S|2l5|5|Lls5|Ll5| 28] e 2lEl.os|alSlsl 8l &l elel~lZ|Z|Z|Z| | 5| || 2| 2| 2|55 2| 8| R|s |27 | 2l SlE| 5|5 S| sene o en 10 154845
glg|e|elsle|TiB|=(Tl &6 &= |L|I=2])=2(«= Sl =TT |T| | 2 =[3|=l5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE S|
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO3—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO4—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
3| MO7—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO8—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| M11—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M12—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
Summel] 6] |12 6 18| 6/18 18
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
_Uﬂohm_Aﬁ. MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprilft Franz—Mehring—Platz 1{%% - Zeichnungsnummer: Seite 8/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouoaOummNA.__m_U|O‘_ 10243 Berlin Blros—L Zghler: 37




Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.

MO2 MO6 M10
M04 M08 M12
MO1 MO5 M09
MO3 MO7 M11

5.0G—Buros Links

¢ Datum [(31.01.2017

b Ersteller _Nv\

a Gepriift

w Anderungen| Datum | Name [Norm |VD| 3814—1 |Ersatz fiir: _c&o_znsouog Oummu#_ ISP—01

Projekt:
Rosa

Franz—Mehring—Platz
10243 Berlin

1

Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite w\ 44
RLT—-03 .
Buros—L Zdhler: 38




|
~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
fo— W o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
— 3 g 5 (DIN EN ISO 16484-3)
2 | 5 ol o — Kennzeichne projekispezifische
2 <1 &(58|= 5 2 [ m ) ™~ = =4 Beschreibung nicht genormter
— N |=]| e [0 2 2 o
ISP—01 ﬁ 2|32 m 7 = —~38 K=y g..ann.w 2 m —~=| S = m Funktionen in der
sl = | S| @ = = e~ N = CleElT| INl<E|T = o = B¢ 5|3 < | Bemerk It
S| oln| |32 c ~ = c == s(2(s5lsS g £ [ REE o %|h emerkungsspalte
ElslIsli sl al | ", @ 2 = [3 —|le(L| el slc|=| 8 4 1S = G| © S|o der Datenpunktzeile z.B. mit
S|l o|o|a . (3] = >z & = D o) o| 2o+ B4 +—| ®
slHzI=|2 8l gle S (] gl o 18 I o 1212818228 af e 5l s|slz| &g s|=| 2|y e Zeile Nr., Abschnitt Nr.,
Al ol2|BZ2 2l e |E] |25 |EIS5ls | Jwlel | 2~J2|2| 5| 8|5|6| 5| 8|3|<| 8| | 2| 2| Sl RISI.|E] 8lo)2|L| Els Spalte Nr.
MSR—RLT ol olv|g| 3| o2 5|2 S|5ls 2) o S I EIREEE B MR E I EE R SIEEE BEREE Beiblatt,/Beschreibung N
bmumm.w.wmuwummgﬂﬂmmummmmu o | wannu.szpnmmsem.,%_nmmmw.mmrqlvmdo.m.ﬂamamqrmwe eiblatt/Beschreibung Nr.
[=] oy O S| = : =1 R el -+ Ol | o|D = c
HEE I EEEEE mSEEEE HEEE R EEEEEEEE HEEE AMEEEE EE E D EEE R Bigs =
2|35 o T sM 2| sl 55 2R| 2l 8le| 3| | 3|E|5|2|2| 2 5 2 335 5| 26| 8| 2|E|s|2| 5| | 8|2l 8] | 2|8~ 8| L|E] sAtet nteroperaviity Buiding
egeegﬂgﬂegww%.mmneﬁh.ﬂmWPWuuunmnﬂm.mmnm..kL.W.wm.mwaH.m.Mk.m.m.m Blocks,
RLT—03 S|2l5|5|Lls5|Ll5| 28] e 2lEl.os|alSlsl 8l &l elel~lZ|Z|Z|Z| | 5| || 2| 2| 2|55 2| 8| R|s |27 | 2l SlE| 5|5 S| sene o en 10 154845
glg|e|elsle|TiB|=(Tl &6 &= |L|I=2])=2(«= Sl =TT |T| | 2 =[3|=l5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE S|
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO3—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO4—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
3| MO7—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| MO8—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| M11—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M12—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
Summel] 6] |12 6 18| 6/18 18
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
Projekt: MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnungsnummer: Seite 10/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouoaOummu#__m_u|o‘_ 10243 Berlin Blros—L Zghler: 39










Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.

M02

MO4

MO1

5.0G—BlUros Rechts

M03

c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog Oumm#ﬂ_ ISP—01 10243 Berlin

1

Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite uu\ 44
RLT—-03 ..
Buros—R Zdhler: 62




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
= 3 £ s (DIN EN ISO 16484—3)
= .S
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
[ ~ | o|T > =1 =1k ~ c 1 ;
— 7] ~NlEZ | =] o] L © =1 o) Beschreibung nicht genormter
ISP—01 ﬁ 2 318 m - £ —~3 WJ | g..ann.w M m —~=| S = m Funktionen in der
| = | S|n|o o —~ N = ol ElT ~l |5 S 5] = =19 o
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SlHh(Bl=lelt] 2« 5] 4 [<AR=s 17 | ||| 319 S| a 2| c sl & 2| Tl= glaelc Zeile Nr., Abschnitt Nr.
(5] 3|S|=10| 2|5 N=] = = = B o 5| = 5218 o =s|3 s 5[5 S 3| alx|2] o =|5| o £ o B
MSR—RLT SeWEewa ES 2|5 HE R m,/...wPhw.mmam&MMb.mmbmmSW.aGD.mMm.w Spalte Nr.,
m.m,mmmwwmm.Wﬁummmmwmm5wm 4uum,;mpf__ou.wmﬁw.ww_n.m.ma.wum.m.W%OW,.w.mmrmL.mw Beiblatt/Beschreibung Nr.
[=] 1S n|T| o K] = = = o4 = E°G ol o o of © =
HEEER EREEEENMEHEE EHEEHER EEEEEEEE B ERMEEEEEEE ENEE HBEHE s =
Me_.._lL_.._lLeAﬂE..mwmmm.mwﬁmmmwummmwwm,m,m,mmumuw.m"mm%W.ﬂ"m..mmmmmeL.m/%_M BACnet Interoperability Building
egeegﬂgﬂegww%.mmnewh.ﬂmWPWuuunmnﬂm.mmnm..kL.W.wm.mwaH.m.m HEES Blocks,
RLT—03 S|2l5|5|8ls5|2ls5|E(L] Bl 22|38l 8] g glel~] 22|28 5| o< | =225 e| 2 8| RS2 S & slz| 5| & E|  siene om en 190 16484-5
Slo|g|e|sle|s|C|=|ol 5| 5T lL2]B|= o S| =37 |T | 2 =|3|=|5 clals|B|B|o|ElLIElF|=lE ‘5| S
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C 5222 3] 5] x|c|®T|2|X||2| E|o|llc|5le|s|2|e] 2 & P
MO< mo|<d|<o|N|<JO|O|m|um|S|<[ZF|D||nja|jlajnumniunnmajles|<|wu|N|JOIN[Z]/o|u|Z]|Z]|T|—ju|X|w|T]o|a|jw|=
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO3—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO4—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
Summel] 2 4 2 6| 2| 6 6
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
Projekt: MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnungsnummer: Seite 34/ 44
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog Oumm#ﬂ__m_u|o‘_ 10243 Berlin Biuros—R Zghler: 63




Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.

M02

MO4

MO1

4 OG—BlUros Rechts

M03

c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog Oumm#m_ ISP—01 10243 Berlin

1

Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite um\ 44
RLT—-03 ..
Buros—R Zdhler: 64




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
= 3 £ s (DIN EN ISO 16484—3)
= .S
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
[ ~ | o|T > =1 =1k ~ c 1 ;
— 7] ~NlEZ | =] o] L © =1 o) Beschreibung nicht genormter
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo‘_ mem#m_ ISP—01 10243 Berlin
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Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite uu\ 44
RLT—-03 ..
Buros—R Zdhler: 66




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog Oummmo_ ISP—01 10243 Berlin
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Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite uw\ 44
RLT—-03 ..
Buros—R Zdhler: 68




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P
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DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
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2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo._ Oummm.__ ISP—01 10243 Berlin
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Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite A.._\ 44
RLT—-03 ..
Buros—R Zahler: 70
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Gebdudeautomation ) Yr g P
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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c Datum |31.01.2017 Projekt:

b Ersteller [Ry Rosa

a Geprift Franz—Mehring—Platz
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouog OM@@@N_ ISP—01 10243 Berlin
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Gewerk: Schaltschrank:
MSR—RLT
Anlage: Zeichnungsnummer: Seite A.u\ 44
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~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
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DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
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2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
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Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
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d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO3—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO4—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
Summel] 2 4 2 6| 2| 6 6
c Datum [31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: =
Projekt: MSR—RLT
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Geprift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ“w.m__.n o3 Zeichnungsnummer: Seite 44/ 44
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~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 g 5 (DIN EN 1S0 16484-3)
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ol 3 ol F| |2 g| 2 S5l s 2) e =] AN EIES R 1Ry S8l 2lElelal s ul8lxlz|e]le|clels Beiblatt/Beschreibung Nr.
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Summe|18| |35 2 2 1 18 5312053 53
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~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
i 3 S s (DIN EN ISO 16484—3)
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
[ —~ |l o|T > =1 =1k ~ c | .
= =2 K £ = o) Beschreibung nicht genormter
ISP—01 <L Ns ] .m & ..M £ 3|5 o ..A_nn.w 2 R ~o s =2 Funktionen in der
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d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
NF. Spalte |1[2]3[4[|5)1[2]|3[4]|5]11]12|3[4(5]|6]1]2|3[4]|5]11]12|3|4|5[6|7|8]1[2]|3[4]|5|6|7|8[910{11]12[13]1[2]3[4]1]|2[3]|4 Bemerkung
1| MO8—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
2| MO9—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
3| M10—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
4| M11—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
5| M12—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
6| M13—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
7| M14—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
8| M24—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
9| M25—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
10| M26—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
11| M27—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
12| M28—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
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14| M30—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 13 3
15| M31—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
16| M32—Klappenantrieb Auf/Zu 1 2 1 3 1 3 3
17| M33—Abliifter 2 3 2 2 1 2 5| 4] 5 5
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c atum (31.01.2017 _Uﬂohm_Aﬁ. Zﬂmﬂmlm_l._. chaltschran|
b Ersteller _Nv\ Rosa +
a Gepruft Franz—Mehring—Platz 1 Anlage: Zeichnungsnummer: Seite 3/ 3
e ] RLT—05 d
z | Anderungen| Datum | Name [Norm |VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znsouo,_ Oummmm__m_u|o‘_ 10243 Berlin WC—Abluft Zghler: 76|




~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
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2 S|glgy gl S 813 =1 B .W.. S M._m 2 2| 2 gﬁ = nns...M ~aE| 38 I b3 = @ _n 2 -2 5= =| £l S a1° WW. a= g_.m 3| Beiblatt/Beschreibung Nr.
[=] o 22 =1 =] QLo <=l o c o | = =0 ol © o o o © =
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2GS0 5122 sl55 2R 3|8l 3|5 3|5l 5|elE| 2 2 2 5| 3ls |5 8l6| 8| 8= =258 85| 3 & 2|8l 8| L|E] srcnet nteroperabiity suiling
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a Geprift Franz—Mehring—Platz \_ﬂ_%mncs Zeichnungsnummer: Seite 1/ 3
Z | Anderungen| Datum | Name [Norm [VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_znso"mc—s.o,z@ __m_U|O‘_ 10243 Berlin 9 Zghler: 77




Liefergrenze

St.Heizung—HK1
EG—-1.0G

A

v

RLT—HK2

i
I
|
I
I
|
I
I
|
I
I
|
W
w ”
- |
5 . |
52 W [
5 I
o c |
€ c |
S o I
o ® ! _ _ BKT/ H=HKS3
5¢ ,
=g I
T O i <
..-LM Mm m ’II _ D i _ 1‘I
5 ” (& o & |
£ |
”m S |
o m\ W o1 _ 02 _ 03 _
25 | oz w0 0
(2]
8¢ | WT (T (1) (1] [1] [1]
£, | &2/ o |
- 0 |
m 3 > — M02
528 | 1] _ _ _
g ° | (i
(] | YO1 /1)
| \5o1/ _ _ _
«- | | |
| — — 4
|
I
I
|
I
I
|
L
[
|
|
I
|
Liefergrenze
e Datum 131.01.2017 Projekt: wMMo_MEIImmNc:m _mm,m_v_Woa__u«m__sx" -
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~ h 1) Dauerbefehl: z.B. 0),lI=2 BA 3)Nur gemeinsamme, kommunikative Datenpunkte 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
Gebdudeautomation ) Yr g P

Impulsbefehl: 2B. OII=3 BA von Fremdsystemen fiir interoperable Funktionen 7)Pro Eingangs—Benutzeradresse
DI 3814-1: 2005-05 Stelbefehl: 2B, Zu-0-Auf=2 BA 4)Pro Eingangs-Benutzeradresse um a ) Zusammenfassen, 8)2B. Gerttestatus, Zeitschalttabelle, Sicherheftspkt., Regler, Datei (Din EN IS0 16484-5)
O >| _ulc n _A.ﬂ_OB m_ _m.ﬂm Pulsweitenmod.=1 BA b) Verzéigem und c) Unterdriicken von Meldungen 9)Falls erforderlich sind bei gemeinsammen (shared) Datenpunkten die Funktionen
2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
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Dies ist eine rein schematische Darstellung und ersetzt

unter keinen Umstdnden eine Montagezeichnung.
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Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
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2) aktiv oder passiv 5) Pro Ausgangs—Benutzeradresse im Client mit "A” und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)
Ein- / Ausgabefunktionen Verarbeitungsfunktionen Management| Bedien—
Physikalisch | Gemeinsam 3)9) Uberwachen Steuern Regeln Rechnen / Optimieren funktionen | funktionen ANMERKUNG
RLT Anlagen =
5} Definition der Funktionen gemaB
— = o VDI 3824 Blatt 1 : 2005
= A S & (DIN EN ISO 16484—3)
2 = M - S =] K — o Kennzeichne projektspezifische
[ ~No|lo|o > = =1k ~ I | .
_ 4+ <=2 3 K £ o o) Beschreibung nicht genormter
ISP—01 <L = m .m m o .m £ \nw.m S . gm > m Nﬁmﬁ m bmh m Funktionen in der
c|5 51 ) 3 = S < 5 £ =2 ~15 2| 2 I 1S 5 —~| o|a o | Bemerkungsspalte
Sl EEE M 4 @ = = 2 <|B|L| 22| E|S 203 54 E|l ISR E5| 5 5|@ der Datenpunktzeile z.B. mit
sla2| 2182l gle| |5 ] = 8 I =S 3l2El2l= 4l | (el 2] |E| E|21E| &l a|sl=|2| ) €| e nr., Abschnitt Nr
3 T|IS(=]12| 3| = =l ..mmg T2} 7] g/umanulwed..mm%CAe 22 S INE R EE FHEEE Soalte Nr '
Meldungen A N B B I B R R EE EE R R E R E R MR E R EE R EM B E R EEE E B
bmumm.w.wmuwummgﬂﬂmmummmmu Muﬁ wannu.szpnmsse.m.,%Wm.mwwmmwwowm.mwa.we eibla eschreibung Nr.
[=] P I . 0 - i
HEEEE EEEEE SNEEEE EHEER EHEEEEEE EEHE MR EEEE B Bt -
2GS0 5122 sl55 2R 3|8l 3|5 3|5l 5|elE| 2 2 2 5| 3ls |5 8l6| 8| 8= =258 85| 3 & 2|8l 8| L|E] srcnet nteroperabiity suiling
N P B EIEE HEE R EE EEEEE B R EEIE EE EE AR EE E R R ] B RS 2|8 Blocks,
Zm_ar\_j@mj S|2ls5528151L25=(L]2 2 215 S s| 3| gl o) e ~=(Z2|=2|=2 2ls|olc| || e == 8 Sl=ls <8 & s =| 5| 5| siehe DIN EN SO 16484-5
Slo|g|e|sle|s|C|=|ol 5| 5T lL2]B|= K= <] 14 =(FlT|T| o 2 =|sl=|s|=Z|lclals|2|=B|c|ElL| ElTlIElE ‘5| S
Elc|E|lElcslE|c|E|l| || 22|zl |2|£E(T].C _15|2[2|2| g s|x|E|2|T|2Xls|2| 2[=@|=|:c|5|le|s|8|le]| 2| S S|
m|<|m|mo|<o| <D NS [S|alb| oSl (=|S[e|dla|E|b|b|h|ho|la)s|<|ub NG N =|o|ul=|=[F|—lid|<|d| )5 | ald| =
d Datenpunkt Abschnitt 1 2 3 4 S 6 7 8 9
N Spalte |1]12[3[4[5)1[2]3]4|5]1[2[3[4]|5]|6]1[2[3[4[|5]1]2]3|4|5(6]|7]|8]1|2|3[4[(5[6]7]|8]910|11[12]13J1]2]|3]|4]1[2[3[4 Bemerkung
Ubertrag 18 18(18| [18]18 18 18|72/18 18(18(18
19| 19—Meldung 1 1 1 i 1 1 4| 1 I 1 1
70| 20—Meldung 1 1 1 n 1 1 1 4| 1 I 1 1
21 21—Meldung 1 1 1 n 1 1 1 4| 1 I 1 1
22| 22—Meldung 1 1 1 n 1 1 1 4| 1 I 1 1
23| 23—Meldung 1 1 1 n 1 1 1 4| 1 n 1 1
24| 24—Meldung 1 1 1 n 1 1 1 4| 1 n 1 1
25 25—Meldung 1 1 1 n1 1 1 4| 1 I 11
Summe 25 25|25 [25]25 25 25|100125 25(25(25
c Datum |31.01.2017 B . Gewerk: Schaltschrank: = Meldungen
Projekt: Meldungen ISP—01 9
b Ry Ersteller _Nv\ Rosa +
a Ry. Gepruft Franz—Mehring—Platz 1 Anlage: Zeichnungsnummer: Seite 4/ 4
= . Meldungen —
z | Anderungen| Datum | Name [Norm |VDI 3814—1 [Ersatz fiir: _c&o_zn:_ouo‘_memmm__m_u|o‘_ 10243 Berlin —SQ_QCSQQ—J'O‘_ Zghler: 89




